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Protokét okresowej Konserwacji Systemu DSO

w obiekcie Stadion Miejski we Wroctawiu Aleja Slaskal

Firma RAJ International Bartosz Wéjcik Agnieszka Wdjcik s.c. wykonata przeglad instalacji
diwiekowego systemu ostrzegania zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 7.06.2010r w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz.U.2010r., Nr 109, poz. 719)
zgodnle z umowg z dn. 01.03.2018r.

W wyniku przeprowadzonego przegladu systemu DSO stwierdzono:
1) Informacje ogélne

2) Pomiary macy linii gio$nikowych

3) Protokdt ze sprawdzenia systemu

4) Podsumowanie
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1. informacje ogdine

W dniach 19-21.12.2018r. przeprowadzono prace zwigzane z diagnostyka systemu i
wykryciem uszkodzer wystepujacych w systemie DSO zainstalowanym na Stadionie Miejskim

we Wroctawiu.

2. Pomiary mocy linii glosnikowych
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Moc Moc
przylaczona przylaczona |Suma mocy
Lp Nr szafy Nr finil do linli Wspdlezynnik do linkj w strefie
DSO gloénikowej PF glo§nikowe} [gltoénikowe]

[VA] wi wi
1 [coso1}| L1 31,25 1,00 31,25 ”6'5 '39
2 | CDSO1 L2 34,48 0,99 34,14 '
3 | CDSO 1 L3 71,47 0,98 70,04 121.09
4 { CDSO 1 L4 62,63 0,97 51,05 '
5 |1 CbsSO1 L5 25,00 1,00 25,00 47 83
6 | CDSO 1 L6 22,83 1,00 22,83 ’
7 { CDSO 1 L7 22,22 0,95 21,11 43.33
8 | CDSO 1 L8 22,22 1,00 22,22 '
9 | CDSO1 L9 5,00 0,06 0,30 83.63
10 | CDSO 1| L10 83,33 1,00 83,33 '
11 | CDSO 1| L11 40,00 1,00 40,00 27 34
12 | CDSO 1| L12 38,46 0,97 37,31 )
13| CDSO 11| L13 43,48 0,97 42,18 84 35
14 | CDSO 1| L14 43,48 0,97 4218 '
16 | CDSO 1§ L15 38,46 1,00 38,46 88 46
16 | CDSO 1| L16 50,00 1,00 50,00 '
17 { CDSO 1 | L17 131,60 1,00 131,60 222 51
18 | CDS0O 1| L1i8 90,91 1,00 90,91 ’

[ ] Przekroczona moc wzmacniacza
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Moc Moc
przylaczona przytaczona |Suma mocy
Lp Nr szafy Ne linii dolinli } Wspélczynnik do.IInII w strefie
DSO gtoénikowaej PF gtodnikowe} jglosnikowe)

[VA] wi w]
1 |CDSO 2] L1 25,64 1,00 25,64 5512
2 |CDSO 2| L2 29,48 1,00 29,48 !
3 |CDOSO2] L3 27,78 0,99 27,80 60.50
4 ICDSO 2| 14 33,33 0,99 33,00 ’
5 |CDSO2| L5 41,67 1,00 41,87 80.13
6 |CDSO 2| L6 38,46 1,00 38,46 '
7 |CDSO 2| L7 35,71 0,99 35,35 66.29
B8 |CDSO 2| L8 31,25 0,99 30,94 ’
9 |CDSO 2] L9 58,82 0,99 58,23 124.90
10 {CDSO 2| L10 66,67 1,00 66,67 ’
11 {CDSO 2| L11 11,11 0,98 10,89 80.17
12 {CDS0O 2| L12 71,43 0,97 69,29 ’
13 |CDSO 2] L13 40,00 0,97 38,80 84.99
14 |CDSO 2] L14 47,62 0,97 46,19 ’
156 |CDSO 2| L156 47,62 0,97 46,19 80.64
16 {CDSO 2| L16 35,51 0,97 34,44 )
17 {CDSO 2| L17 62,50 0,99 61,88 131.88
18 {CDSO 2| L18 71,43 0,98 70,00 ’
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Moc Moc
przytaczona przylaczona |Suma mocy
Ip Nr szafy N finil do linii Wspblezynnik do Hnli w strefle
DSO gloénikowej PF gtoSnikowe] |glodnikowej

[VA] w] W]
1 ]CDSO 3| L1 11,49 1,00 11,49 26.42
2 |CDSO 3| L2 14,93 1,00 14,03 '
3 ICDSO 3| L3 21,74 0,99 21,62 44 55
4 CDSO 3| 14 23,26 0,99 23,03 '
5 |[CDSO 3| Lb 32,26 1,00 32,26 84 89
6 |CDSO 3] Ls 52,63 1,00 52,63 '
7 [CDSO 3} L7 21,28 0,99 21,07 3322
8 |CDSO 3] L8 12,28 0,99 12,16 !
9 (CDSO 3} L9 83,33 0,89 82,50 172 50
10 |CDS0O 3] L10 90,91 0,08 90,00 '
11 |CDSO 3] L11 71,43 0,97 69,29 105.22
12 ([CDSO 3} L12 37,04 0,97 35,93 '
13 {CDSO 3| L13 26,32 0,97 25,53 50.66
14 {CDSO 3| L14 25,64 0,98 25,13 '
16 {CDSO 3| L15 37,04 1,00 37.04 76.64
16 [CDSO 3| L16 40,00 0,99 39,60 '
17 |CDSO 3| L17 107,50 1,00 107,50 190.83
18 |CDSO 3] 118 83,33 1,00 83,33 )
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3. Protokoét ze sprawdzenia systemu

Instalacja Systemu DSO:

Typ centrali ..Ambient....... NrSeryjiny ..o,
. Zakres czynnosci Wykonano
. I
konserwacyjnych obejmuje Tak Nie
1 Test zadziatania systemu przy sztucznie wywotanym v
alarmie |l stopnia z centrali ppo?.
2 Kontrola parametrow programowych systemu Y
3 Test zadziatania systemu przy symulacji uszkodzenia v
jednego ze wzmacniaczy
4 sprawdzenie poprawnego dziatania wzmacniacza v
rezerwowego
5 Kontrola wizuaina gto$nikéw v
6 kontrola automatycznego przejécia na zasilanie v
awaryjne
7 Kontrola automatycznego powrotu na zasilanie v
podstawowe
8 Kontrola stanu przewodéw sygnatowych i zasilajgcych v
9 Kontrola stanu szafy i przewodéw tgczagcych v
10 Czyszczenie elementéw centrali systemu
11 Zarchiwizowano rejestr zdarzen v
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4. Podsumowanie
W trakcie prac wykryto ponizsze usterki.
Zestawienie usterek.
Lp |Urzadzenie Opis uszkodzenia Zalecane czynno$ci
Szafa CDSO 1 linia |Przerwa przed pierwszym - . .
1 L9 glosnikiem Naprawa linii glosnikowej
Szafa CDSO 4.1 Przerwa przed pierwszym - : ,
2 linia L5 glosnikiem Naprawa linii giosnikowej
Szafa CDSO 1 .
) . |Brak czujnika temperatury , .
3 [jednostka kontroli Instalacja czujnika temperatury
., akumulatoréw
zasilania JK1
. M.OC i gloSnikowych jest Korekta ustawiert mocy glo$nikéw,
4 Wzmacniacze, wigksza od mocy lub instalacia WZmachiaczy o
szafa CDSO 1 wzmacniaczy. Patiz: Tabela jawz aczy

pomiaru mocy. wigkszej mocy.

Uszkodzenie - zwarcie na linii
glosnikowej - poziom 4 Naprawa linii glo$nikowe;
potudnie

Szafa CDSO1 linia
L15,16

.. |Uszkodzenie - zwarcie na linii

D
ﬁ:: fa CDSO 2, linia glosnikowej - poziom 3 wschod [Naprawa linii glo§nikowej
(rejon wykonywanej aranzacii).

Szafa CDSO 2, linia | V52K0426NIe - przerwa na liii o
7 L1 gtosnikowej - poziom 2 wschéd |Naprawa linii glosnikowej
(rejon pustostanu).

Szafa CDSO 3, linia Uszkodzenie - zwarcie na linii

8 L14 glosnikowej - poziom 3 péinoc [Naprawa linii glognikowej
(rejon przedszkola)
Data...... 0050 Y B Podpls..... j{.ﬁf;&;;i,. ....... Data..veecernrinen, Podpis....o e,
Podpis osoby wykonujacej konserwaciR Ay N7 :knA1IONAL Potwierdzenie wykonania ustugi

Bartosz Wojeik, Agnieszka Wojcik s.c,
94-104 Wroclaw, ul. Masiicka 199
Telifax 71 341 20 86
REGON 0201922857, NIP 894-28-49-834




