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Protokét okresowej Konserwacji Systemow SAP

w obiekcie Stadion Miejski we Wroctawiu Aleja Slaskal

Firma RAJ International Bartosz Wéjcik Agnieszka Wojcik s.c. wykonata przeglad Systemu
Automatyki PoZarowej zgodnie z rozporzadzeniem :z dnia 7.06.2010r w sprawle ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.2010r., Nr 109, poz.
719), zgodnie z umowa z dn. 10.04,2018r.,

W wyniku przeprowadzonego przegladu systemu SAP stwilerdzono:
1) Uszkodzenia na centrali SAP — na usunigcie usterek zostanie przedstawiona oferta
2) Dokenano pomiaréw parametréw akumulatorow - tabele z pomiarami dotaczono do protokotu

3) Dokonano wydruku z pamigci zdarzen centrali listy odiaczen — liste dotgczonoe do protokotu



| ANTERRATIONAL

- €[
= N 2
% B WROCLAW

Wrocdlaw 21.12.2018r e

1. Uszkodzenla na centrali SAP

o Programowo stwierdzono zabrudzenie czujek:
Petla 11: 3szt.
Petla 21: 1szt.
Petla 31: 4szt.
Petla 32: 1szt.
Uszkodzona 41 petla pozostaje w odigczeniu

¢ Uszkodzona 31 pgtia pozostaje w odlaczeniu, ze wzgledu na zalanie woda elementéw
systemu, konieczna dalsza diagnostyka - na naprawe zostanie przedstawiona oferta

e Uszkodzenie zwarcie na petli 410

¢ Uszkodzony modut BX-IOM ~ wejscie 8701 w odigczeniu

e Ze wzgledu na czeste pojawianie sie¢ usterek kart pamieci zalecana wymiana
wszystkich 10szt. kart 512MB SD.

» Zaleca sig przestawienie czujki liniowej (jej lustra) w strefie VIP na poziomie +2 aby
wykluczy¢ czestosé uszkodzen i falszywych alarmoéw.

* Wyniki pomiaréw baterii $wiadczg o koniecznosci ich wymiany — brak wymaganego
podtrzymania zasilania przy zaniku napiecia sieciowego 230V.

2. Wyniki pomiaréw akumulatorow systemdéw SAP

Centrala CSP-1

Akumulator Wartosc nominalna Zmierzona wartosc Warto$¢ procentowa
prawy 38Ah/12V 17Ah/13,33V 44,73
lewy 38AhJ12V 18Ah/13,34V 47,36

Centrala C5P-2

Akumulator Wartoé¢ nominalna Zmierzona wartosic Wartoéé procentowa
prawy gora 38Ah/12V 14Ah/13,21v 35,84
lewy gora 38Ah/12V 17Ah/13,27V 44,73
prawy dét 38Ah/12V 17Ah/13,28V 44,73
lewy doét 38Ah/12v 18Ah/13,21V 47,38

Centrala CSP-3

Akumulator Wartos$¢ nominalna Zmierzona warto$¢ Wartos¢ procentowa
prawy 38Ah/12V 14Ah/13,21V 36,84
lewy 38Ah/12V 21Ah/13,19V 55,28

Centrala C5P-4

Akumulator Warto$¢ nominalna Zmierzona warto$¢ Wartosé procentowa
prawy géra 38Ah/12V 11Ah/13,21V 29,94
lewy gora 38Ah/12V 8Ah/13,19V 23,05
prawy dot 38Ah/12v 13Ah/13,14V 34,21
lewy dot 38Ah/12v 12Ah/13,13V 34,57
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Centrala CSP-5

Akumulator Warto$¢ nominalna Zmierzona wartoéé Warto$¢ procentowa
prawy 38Ah/12v 22Ahf13,31V 57,88
lewy 38AhJ12V 21Ah/13,36V 55,26

Centrala CSP-6 {SUG-1})

Akumulator Warto$¢ nominalna Zmierzona warto$é Warto$¢ procentowa
prawy 38AhJ12V 18Ah/13,42v 47,36
lewy 38Ah/12v 14Ah/13,30V 36,84

Centrala CSP-7 (SUG-2)

Akumulator Wartosé nominalna Zmierzona wartosé Warto$¢ procentowa
prawy 38Ah/12v 21Ah/13,27v 55,26
lewy 38Ah/12V 17Ah/13,25V 44,73

Centrala CSP-8 (SUG-3)

Akumulator Wartos¢ hominalna Zmierzona wartosé Wartoéc procentowa
prawy 38Ah/12V 21Ah/13,37V 55,76
lewy 38Ah/12v 21Ah/13,36V 55,26

Centrala CSP-9 (SUG-4)

Akumulator Wartos$é nominalna Zmierzona wartoéé Warto$¢ procentowa
prawy 38AhJ12v 19Ah/13,21V 50,00
lewy 38Ah/12v 13Ah/13,31V 34,21

Centrata CSP-10

Akumulator Warto$¢ nominalna Zmierzona wartos¢ Wartod¢ procentowa
prawy 45Ah/12V 14Ah/13,30V 31,11
lewy 45Ah/12V 11Ah/13,36V 24,44

Uwagi z pomiaréw:

1. Pomiary wykonano miernikiem ACT612 w il pétroczu 2018r,

2, Akumulatory o pojemnoéci ponizej 65% warto$ci nominalnej nalezy wymienié,

3 Akumulatory nalezy wymieniaé parami, mimo e jeden z nich ma wartoéé powyiej 65% wartosci

nominalnej
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3. Llista odigczen
Customername Zalte
Stadion Misjskiwe Wrodawiu HE
Teshnkan Data Fi2 name
B.Jurczak 2018-12-20 odlaczenia_fami
BMZ-INTEGRAL
integralAnalysis

Eventlist
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2(5)

Tezhnkaan
2 Jurczak
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odlaczenia_t.aml

Curt. Ho, Efsmant Elament Infe
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Date
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- Extemal T
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Humbar Eiats
2428 ok
4250 oF
41 af
42013 aF
4213% o
22031 O
22032 oF

TTTTTTTTTTTTTA of
2 ¥
24250 [$1:)
Fiitar gtate

Dale
3018-12-06 - 2048-12-20
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Customel name Salte
iilieeeoiolbtbtbrilio : Stazdion Miejski we Wrodlawi 39)
S E € O N E 1
Teshnian D3tz Fiig name
B Jurczak 2018-12-20 odlaczenis_T.xn
Curr. Ho. Elsmant Eisment info Hurabssr Stats Stale (nfo
Cottment / Command source Dats
12 Getestor zeng  autoradic defecior 4% [W}i]
20121218 17:05:54
[ detector zone  aUwRAC deteciar | A%77 4
20131218 17:07:18
TR detadtor Zone | automalo detecter 4108 7 Gf T T T
201312, 17:07-24
BT detector zone  sutomnatic detector 4108 Of T T T s e
2018.12.18 17.07-27
BT Jelector Zone  automate detector 4164 " L6
20121248 17.07:30
TR detsctor zone sutomanc dstector 4381 7T 5
20181218 17:07:38
TR detectar zone automatic detector 4384 X
2013.12.1817.07:2¢
BT delsctar zone  auwmnatc detector 4382 &
2013.12.15 17:07:42
W% detector Zone automatic gelecior | 4383 7 4
2012.12.18 {7.07:45
T detector Zone  automatc delecior 4387 ¢
20181218 17:07:48
7 getedlor zone automats delecler 4101 T ORI e T s s o e
20131218 47:07:52
Filter alenyent typs Fliter atate Dats

018-12-G6 - 2018-12-20
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Cusgtomer name Salte
. - Stagion Misjskiwe Wrodtawis 4(5)
S E € O W E 1
Tesankan Data File name
B Jurezak 20163220 odlaczenia_foomd

Cur. No, Elemant Elenysat info Hurbsr State State Info

Ccomment { Command source Dats

PE] debector zone  automatio delecler 4336 [ati
2018.12.1817.07.56

P2 detastor zone sutomatc delecior 4385 1 GF T T m e m e
131245 17.07:59

ETTTR deleitorf Zone  sutomatc detectar | AEE8 1 (57
2018.12.15 17:08:03

wTTTN detactor zone  autoniahc getecior | 426014 i 4
20181215 170308

TR deledtor Zone  auomatic getecior | 4140 ¢ ot
20181218 47:08:43

TR Jetestor zone manual ealiport 30087777 L
20121215 17.08:18

L detactor Zone auternatic gsleciar 4143 X
2018.12.18 17:02:23

T Jetectar Zone  avtomalc getector | 3266013 1 (7
20121210 17:08°28

X Jetector Zone  suternatic detecier 4378 T [
20181218 17:.03:32

[ B detedior zone manual callport 377777 2
2013.12.18 17:.08:38

R detegior zone  manud callport 20277777 57
2013.12.15 17.0843

Fitter elemant typs Fliter state Dale

2018-12-06 - 2018-12-20
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Customer name Slte
o s Stacion Miejskiwe Wrectawiu 5(5)
S E € O N
Teshnizan Dats Fiig name
B.Jurczak 2018.12.20 odlaczenia_1.xmi
Curr. Ho. €lsmant Elsment tnlo Humbar State Siate Info
Comment | Command source Dala
24 delestor zone manual callpoint 4001 [k
20131242 17:02:49
R detector Zone auomatc detacicr 4378 1 LTI m e s
20181218 170254
WU detector zone autemalic detector  &105 77 Off T T T m s e
2018.12.18 17.08.57
T delector zone manual callport BeE T 5
2018.12.18 17:09.01
WX detector Zone manudl edlpert 400577777 -
2018.12.1817:0057
W detadrof Tone  automatic detedtor | A386 TR G T T T T T e s s m e e
2018.12.16 17.09:13
0 detector zone  automatic detector 4380 1 6
20181218 17:00047
ET detector zone  automatic delector 4103 7 L
2018.12.1817.09:22
F A = L8
2018.12.20 14:13:08
Fitter elament typa Fiter state Date
0181206 - 201484220
Data.Sﬁ.ﬁ.?..{:ﬂf‘f:i.,.....Podpls.;}éfz /{U Data...iiiecereenes POdPIS. eceereerrnen.
Podpis osoby wykonujacej konserwacje Polwierdzenie wykonania uslugi

RAJS Y W ATINAL
Bartosz W.join. Aghic o, Yook 8.0,
54-104 Wractaw, ul. Maslicka 199
Telifax 71 341 20 86
REGON 0201922857, NIP §94-28-49-834



